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тотрофних мікроорганізмів, амонійного азоту на процес окислення 
амонійного азоту.  
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Качество воды после очистных сооружений водопроводных стан-
ций в значительной степени  зависит от  режимов их эксплуатации. Эти 
режимы влияют и на себестоимость воды. Однако водопроводные стан-
ции очистки воды работают в очень сложных с точки зрения эксплуата-
ции условиях. Связано это, в первую очередь, со значительными коле-
баниями качества исходной воды и расхода, происходящими как по се-
зонам года, так и в пределах суток. Из-за отсутствия совершенных опе-
ративных методов контроля, а также обоснованных рекомендаций,  мно-
гие параметры режимов эксплуатации (продолжительность фильтроцик-
ла и промывки скорых фильтров, периодичность сброса осадка из от-
стойников, дозы реагентов и т.п.) во многих случаях задаются произ-
вольно. 
Задачу эксплуатации водоочистных сооружений можно сформули-
ровать следующим образом – обеспечить подачу заданного количества 
воды при ее качестве не выходящем за допустимые пределы, регламен-
тируемые нормами (ГОСТ, СанПиН и т.п.). Эти задачи должны быть 
решены так, чтобы эксплуатационные затраты были минимальными. 
Использование современных приборов в системах управления во-
доочистных сооружений (например, Hach Company [1]) позволяет ре-
шить многие задачи эксплуатации. Информация от этих приборов, мо-
жет поступать в виде графиков, сигналов или соответствующих показа-
ний приборов непосредственно на пульт оператора. Однако значительно 
более рациональным подходом является предварительная обработка и 
анализ получаемой информации при помощи ЭВМ. В этом случае появ-
ляется возможность автоматизировать управление работой сооружения-
ми и применить алгоритмы, цель которых оптимизировать работу со-
оружений как по техническим, так и экономическим критериям. Пред-
ложенные алгоритмы могут работать по принципу адаптивного управ-
ления – решая текущие задачи управления и  используя опорные мате-
матические модели [2,4,5], осуществлять долгосрочные прогнозы с це-
лью предотвращения возникновения аварийных ситуаций, а также нахо-
дить основные параметры работы сооружений. Адаптивная система 
управления может работать в режиме советчика оператору. Использова-
ние подобных способов управления позволит повысить надежность ра-
боты сооружений, а также экономические характеристики эффективно-
сти их работы. 
Методика управления работой сооружениями водоподготовки с ис-
пользованием принципа адаптивного управления следующая:  
Задаются функцией цели. 
Определяются управляющие воздействия. 
Устанавливаются ограничения в работе сооружений. 
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Разрабатывается алгоритм управления работой сооружения. 
Составляется программа, реализующая алгоритм. 
Технологическая реализация схемы управления (подбор оборудо-
вания, приборов, метода передачи информации, места установки кон-
тролирующих приборов и т.д.). 
Принципиальная схема метода адаптивного управления представ-
лена на рисунке. Блок «база данных» на этом рисунке используется в 
дальнейшем для усовершенствования алгоритмов управления работой 
сооружений. 
 
 
 
Схема адаптивного управления работой сооружений 
 
Описанные методы управления работой фильтра основываются на 
данных активного эксперимента. То есть для принятия решения о внесе-
нии управляющего воздействия необходимо проанализировать некото-
рое количество рабочих циклов.  
Для оценки эффективности оказанного управления необходимы 
также сведения о работе сооружений после внесения корректировок.  
Таким образом, появляется необходимость циклического процесса 
поиска рациональных параметров работы сооружений – «корректиров-
ка-анализ-корректировка». Так как технологическим процессам водо-
подготовки свойственна инерционность, сведения необходимо собрать о 
нескольких последующих после управления рабочих циклах. За это вре-
мя могут значительно измениться условия работы сооружений, что 
оборвёт взаимосвязь между начальным управляющим воздействием и 
требуемым воздействием в данный момент. 
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Для сокращения цикла «корректировка-анализ-корректировка» 
можно проводить поиск величины и направленности управляющего воз-
действия, а также оценку эффективности на основании прогнозов, вы-
полненных при помощи математического моделирования исследуемого 
процесса. При этом используется следующий подход. Вводится допу-
щение о неизменности внутренних характеристик оптимизируемого 
процесса (плотность осадка, структура фильтрующего слоя и т.д.) в пре-
делах периода поиска управляющего воздействия. То есть внутренние 
характеристики процесса детерминируются и описываются в виде фик-
сированной функции U [3-5], которую можно получать на основании 
обработки оперативной информации о ходе оптимизируемого процесса. 
Эта информация поступает от приборов, установленных на сооружении.  
При помощи математической модели, которая позволяет устано-
вить зависимости между управляющим воздействием и оптимизируемой 
величиной, происходит поиск корректирующего воздействия u, которое 
позволяет учесть внешние возмущения, оказываемые на систему. Най-
денное решение переносится на реальное сооружение. Но в следующем 
цикле внутренние характеристики процесса могли измениться – изме-
нится функция U – поэтому поиск оптимального управления представ-
ляет собой замкнутый цикл, который включает в себя следующие этапы: 
- обработка оперативной информации о предыдущих циклах с це-
лью получения исходных данных, необходимых для математической 
модели; 
- прогнозирование динамики работы с помощью математической 
модели; 
- сравнение полученных прогнозируемых величин с заданными ве-
личинами; 
- определение необходимых корректив; 
- формирование информации (советов) для диспетчера (перенос 
найденных решений на реальное сооружение). 
Подобный подход к решению задачи поиска рациональных управ-
ляющих воздействий позволит значительно повысить скорость поиска за 
счёт сокращения числа последовательных приближений к области пред-
полагаемого оптимального решения. Алгоритм управления работой 
фильтра на основании прогнозов, выполненных с использованием мате-
матической модели, представлен в работе [6].  
Внедрение предложенных схем управления дает ряд преимуществ: 
• Экономический эффект за счет уменьшения расхода реагентов. 
• Повышение надежности работы систем дезинфекции воды. 
• Улучшение качества очищенной воды. 
• Повышение уровня обслуживания. 
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Розвиток методів автоматизації на сучасному етапі у водопровідно-
каналізаційному господарству (ВКГ) досяг досить високого рівня. 
Останнім часом автоматизація у ВКГ розвивається переважно в напрям-
ку створення автоматизованих систем управління технологічними про-
цесами (АСУ ТП). Такі системи поєднують у собі комп’ютерну і мікро-
процесорну техніку, математичні методи, а також прилади, давачі, засо-
би регулювання та управління [1]. 
Звичайно схема роботи системи виглядає наступним чином. На ко-
жному об’єкті, що включається в АСУ ТП, встановлюється мікроконт-
роллер, що забезпечує збір інформації від давачів стану устаткування по 
